
Offen05.10.2023 2022© Fraunhofer IEGSeite 1

Gesamtstrategie 
für den Energie- und Netzausbau 
im Landkreis Görlitz

τ
Ergebnispräsentation
August 2023

Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.



OffenSeite 2

Über die Autoren & rechtliche Hinweise
Das Projekt wurde im Projektkonsortium aus dem Fraunhofer IEG, der BBH Consulting AG und der 
Hochschule Zittau/Görlitz durchgeführt. 
Die Autoren haben alle gebotene Sorgfalt und Sachkenntnis aufgewendet, um sicherzustellen, dass das 
Material zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt ist dieser Bericht. Die Autoren übernehmen keine 
Verantwortung für etwaige Verluste, die dadurch entstehen könnten jeder, der sich auf seinen Inhalt 
verlässt. 

Projektzusammenfassung
Das Fraunhofer IEG, die BBH Consulting AG und die Fachhochschule Zittau/Görlitz 
wurde vom Landkreis Görlitz und durch die Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische 
Oberlausitz mbH (ENO) im Rahmen des Projekts Multiprojektmanagement 
Strukturwandel im Landkreis Görlitz ςStrukturwandel-Task Force (Förderrichtline STARK 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz) zur Erstellung einer 
Gesamtstrategie für den Energie- und Netzausbau beauftragt. In drei Projektphasen 
wurde i) durch gezielte Stakeholder Konsultation ein Digitaler Zwilling der 
Energielandschaft im Landkreis erstellt, ii) die derzeitige und zukünftige 
Energieversorgung im Energiesystemmodell und Netzflusssimulation abgebildet und iii) 
eine Gesamtstrategie entwickelt. Die Ergebnisse der Studie unterstützten den Landkreis 
bei der Einschätzung des erforderten Netzausbau für den Ausbau von Erneuerbaren 
Energien, sowie einer ersten Indikation für die kommunale Wärmeplanung und 
Versorgung des Landkreises in der Zukunft.

Präsentiert von

Gefördert & beauftragt durch

Forschungsteam
Tanja Kneiske, Ella Middelhoff, Philipp Jahnke, Björn Drechsler, 
Martin Herling, Matthias Kunick, Elena Timofeeva, Sadia Ferdous 
Snigdha, Maryam Daneshfar, Sree Paruchuri, Clemens Schneider
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01
τ
Hintergrund und 
Projektkonzeptionierung
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Klimaschutz erfordert eine nachhaltige Transformation derEnergieversorgung
Χ ǳƴŘ ŜƛƴŜ ƛƴǘŜƎǊƛŜǊǘŜ DŜǎŀƳǘǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎǎǘǊŀǘŜƎƛŜ ŦǸǊ ŘŜƴ 9ƴŜǊƎƛŜ- und Netzausbau im Landkreis Görlitz.

Hintergrund und Ausgangslage

ÁEnergiewende & Strukturwandel in der Oberlausitz = 
Chance und Herausforderung

ÁZahlreiche EE-Ausbauprojekte aktuell in Planung

ÁVerschiedene Investorenanfragen

ÁEE-Ausbau erfordert beschleunigtenNetzausbausowie Energiespeicher zur 
Netzstabilisierung

ÁGenerelle Trends der Energiewende (z.B. Elektrifizierung) und 
Wärmetransformation sollen berücksichtigt werden
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Umfang der Studie
Einordnung, Arbeitspakete und Zielstellungen aus der Ausschreibung

Datensammlung unter Einbeziehung der  lokalen Stakeholder
Arbeitspakete laut Ausschreibung

4 Arbeitspakete:
Å AP 1: Status Quo
Å AP 2: Standortanalyse und 

Konzeptentwicklung
Å AP 3: Umsetzungsplan Netzausbau
Å AP 4: Strategieempfehlung

Zeitraum:
Å 12/22 ς06/23

Zielstellung

Á Entwicklung einer (privatwirtschaftlichen) Lösung zum Netzausbauim 
Landkreis Görlitz (Betreiber- und Ausbaukonzept) und Kostenschätzungen

Á Konkrete Empfehlungen und Umsetzungsschritte
für die zukünftige Ausrichtung, zu:

Á Erneuerbare Energien

Á Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur

Á Integration von Energiespeichern

Á Gas- und Wärmeversorgung

Á Standortindikationfür die Ansiedlung von 
Energie-Unternehmen im Landkreis

Á Schaffung eines Grundlagenpapierfür 
weiterführende (politische) Diskussionen

Gefördert durch das Bundes-
programm STARK (Stärkung der 
Transformationsdynamik und 
Aufbruch in den Revieren und an den 
Kohlekraftwerkstandorten)
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Erstellung eines digitalen 
Zwillings der 

α9ƴŜǊƎƛŜƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘά

Simulation der zukünftigen 
Versorgungsaufgabe mit Computer 

Modellen

Grundlagenpapier

Projektkonzeptionierung
Vereinfachte Projektdurchführung

Erstellung der Gesamtstrategie für Energie- und Netzausbau im Landkreis Görlitz in drei Schritten:



Offen05.10.2023 2022© Fraunhofer IEGSeite 8

Projektkonzeptionierung
9ǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ŘƛƎƛǘŀƭŜƴ ½ǿƛƭƭƛƴƎǎ ŘŜǊ α9ƴŜǊƎƛŜƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘά ƛƳ [ŀƴŘƪǊŜƛǎ DǀǊƭƛǘȊ

ÁIm ersten Schritt wurden die folgenden Datengrundlagen geschaffen, um die derzeitige Energieversorgung und ςinfrastrukturzu 

berücksichtigen



Offen

Import Export
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Projektkonzeptionierung
Simulation der zukünftigen Versorgungsaufgabe mit Computer Modellen

H2
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Übergabepunkt Höchst- zu 

Hochspannungsebene am 
Umspannwerk Schleife

Projektkonzeptionierung
Abbildung des Stromnetzes im Modell

Höchstspannungsebene

Hochspannungsebene

Übergabepunkt Höchst- zu 

Hochspannungsebene am 
Umspannwerk Hagenwerder

Á Projekt betrachtet die Hoch- und 
Höchstspannungsebene der Stromnetze

Á Netzstruktur entstammt öffentlich 
zugänglichen Quellen und wurde z.T. mit 

den Netzbetreibern evaluiert

Á Landkreis Görlitz wird über zwei 
Übergabepunkte zwischen Höchst- und 

Hochspannungsebene versorgt
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Übergabepunkt 

Umspannwerk 
Schleife

Projektkonzeptionierung
Abbildung des Stromnetzes im Modell

Höchstspannungsebene

Hochspannungsebene

Übergabepunkt 

Umspannwerk 
Hagenwerder

Á Versorgung des Landkreises über 21 Umspannwerke 
und Netzknoten auf Hochspannungsebene

Neu geplantes  

Umspannwerk
αHorkaά

Á 21 Umspannwerke u. Netzknoten auf Hochspannungsebene 
bilden Grundlage der Clusterbildung für die Modellierung 
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Basisszenario: Betrachtung aller geplanten EE-Anlagen und 

konkreten Wasserstoffvorhaben, sowie weiterer EE-Anlagen, um die 

nationalen Ausbaupläne zu erfüllen

Ziel:möglichst wahrscheinliche Abschätzung zur zukünftigen 

Versorgungssituation und des benötigen Netzausbaus zum 

Erreichen der nationalen Ausbaupläne

Basisjahr 2021-23

Abbildung der 

derzeitigen 

Versorgungssituation 

im Landkreis Görlitz

Modelljahr 2030

Progressive Betrachtung: Maximaler EE-Ausbau sowie sensitive 

Preisbetrachtung für Wasserstoff Im- und Export, um den Landkreis 

Görlitz als Wasserstoff-Exportregion darzustellen

Ziel:Verständnisgewinnung über die Möglichkeiten Wasserstoff 

lokal zu generieren und zu exportieren

Projektkonzeptionierung
Simulation der zukünftigen Versorgungsaufgabe mit Computer Modellen

Transformationsjahr 

2045

Transformierte 

Versorgungssituation 

im Landkreis Görlitz
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Projektkonzeptionierung
Inhalte der Gesamtstrategie

ÁDie Ergebnisse des Projekts sind in diesem 

Foliensatz, sowie einem Projektbericht 

zusammengefasst

ÁDie genutzten Methoden und Datensätze 

sind in einem separaten Methodenbericht 

zusammengefasst

Ergebnisfolien Methodenpapier
Projektbericht mit 
Erklärungen zu den 

Ergebnisfolien



Offen

Projektkonzeptionierung
Verständnis und Aufbau der Präsentation

05.10.2023 2022© Fraunhofer IEGSeite 14

ÁLƴǎƎŜǎŀƳǘ ƘƻƘŜ tǊƻƧŜƪǘ αCƭǳƎƘǀƘŜάΣ Řŀǎ ƛƳǇƭƛȊƛŜǊǘΥ

Á9ǊƳƛǘǘƭǳƴƎ Ǿƻƴ {ǘǊǳƪǘǳǊŜƴΣ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎŜƴΣ .ŜŘŀǊŦŜƴ ǳƴŘ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ŘǳǊŎƘ α¢ƻǇ-5ƻǿƴά !ƴǎŅǘȊŜ1 

ÁKeine Beachtung von detaillierten Netzkarten für Strom-, Gas- und Wärmenetze

ÁGenaue Versorgungsmöglichkeiten müssen durch detaillierte Fall- und Machbarkeitsstudien ermittelt werden

ÁUnterscheidung zwischen Hintergrundfolien (Literatur- und Quellenarbeit) und Projektfolien (Ergebnisse und Zusammenfassungen für

den Landkreis Görlitz), wobei letztere durch ein kleines Symbol des Landkreises gekennzeichnet sind:

ÁUnterscheidung zwischen Projektfolien (mit weißem Hintergrund) und Exkursfolien (mit grauem Hintergrund)

1 Hierbei werden Daten von nationaler Ebene für den Landkreis Görlitz runtergebrochen
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τ
Projektergebnisse 
auf einen Blick
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Projektergebnisse
Strategieempfehlung für den Landkreis Görlitz

Ergebnisteil 1 

Stromnetzanalyse

Ergebnisteil 2

Wärmetransformation

Ergebnisteil 3 

Wasserstofferzeugung im LK Görlitz

ÁDie Gesamtstrategie für Energie- und Netzausbau im Landkreis Görlitz ist nach drei Ergebnisteilen gegliedert:

Chancen für mehr regionale Wertschöpfung und Zusammenfassung
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Strategieempfehlung Stromnetzausbau
Ergebnisse und Empfehlungen auf einen Blick

Erneuerbare Energien Ausbau im Landkreis 

Görlitz bis 2030? EE-Ausbauplanung 

weitestgehend konform mit den nationalen 

Ausbauzielen.

EE-Ausbau im LK Görlitz bis 2030  

70 MW

846 MW

Fehlen zum 
Erreichen der 

nationalen 
Ausbauziele für 
Windenergie*

Probleme bei der Umsetzung der geplanten Projekte? 

Viele geplante Anlagen finden keinen Netzanschluss. Der Stromnetzausbau 

geht schleppend voran und kann die geplanten Erneuerbare Energien-

Projekte nicht rechtzeitig in das Stromnetz integrieren. 

7
10Geplante 

Windenergieprojekte ohne 
Netzanschluss

Ҧ Kosten von etwa 200 Millionen Euro für das Errichten von Einsammelnetzen

ҦEnge Abstimmung mit ÜNB und VNB erforderlich:

Å optimale Trassenführung und Dimensionierung für Synergie mit Netzausbau

Å Übergabe privat errichteten Einspeisenetzes oder einzelner Netzbetriebsmittel an ÜNB bzw. 

VNB kann ggf. die Kosten mindern

Å rechtlicher Rahmen für die Übergabe ist genauer zu bewerten

Ҧweiterführende Machbarkeitsstudie inkl. Detailplanung

Konkreten Netzausbaumaßnahmen?

Geplante Netzausbaumaßnahmen der Netzbetreiber lösen die Probleme.

ABER: Realisierung derzeit erst bis 2037 geplant

Dies ist zu spät, um die nationalen Erneuerbare Energien-Ziele zu erreichen.

Privatwirtschaftlicher Stromnetzausbau als sinnvolle Option (inkl. Kostenschätzungen)?

591 MW

Wind PV

geplant

* rechnerisch, bei angenommener 
Erzeugungsleistung von 20MW/km2 für 
Windpotenzialflächen
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Strategieempfehlung Wärmetransformation
Ergebnisse und Empfehlungen auf einen Blick

Veränderung der Wärmeversorgung für Haushalte, Gewerbe-Handel-Dienstleistung (GHD) und Industrie bis 2030?

Verminderung des Wärmebedarfs (durch Sanierung)

Verminderung der fossilen Brennstoffe (Heizöl und 
Erdgas) 

-> Gasnetze verlieren an Bedeutung für dezentrale 

Versorgung

Steigerung der Elektrifizierung um 83% (Wärmepumpen)

-> Stromnetzausbau wichtig
Steigerung der Nutzung von Wärmenetzen um 19% 

(Görlitz und Krauschwitz)

-> Wärmenetzausbau zu bewerten und zu fördern

Å Dezentrale Wärmeversorgung der Haushalte über Wärmepumpen, Holzpellets, Solarthermie etc.

Å Ausbau von regenerativen Wärmenetzen (u.a. Quartierslösung) zunehmend wichtig
Å Kombination mehrerer Wärmequellen wird zukünftig immer wichtiger (z. B. mehrere Quellen von Umweltabwärme)

Å Gasverteilnetze verlieren ihre Wichtigkeit

Å Dekarbonisierung der Hochtemperaturprozesswärme wird eine Herausforderung (aber auch eine Chance)

Å Vorhandensein von lokal erzeugten regenerativen Energien kann ein Grund für neue Industrieansiedlung sein
Å Gasförmige Energieträger wie Biomethan und Wasserstoff vor allem auch nach 2030 immer wichtiger

-> Aufbau eines lokalen Wasserstofftransportnetzes zur Versorgung der Industrie wichtig

Einfluss auf die Entwicklung von Energieinfrastrukturen (z.B. Gasnetze)?
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Strategieempfehlung Wärmetransformation
Ergebnisse und Empfehlungen auf einen Blick

Konkrete Handlungsempfehlungen

Ergebnisse konkretisieren, Daten in diesem Projekt wurden auf Gemeindeebene betrachtet

Anträge zur kommunalen Wärmeplanung stellen:
Zusammenschuss von Kommunen wichtig (für günstige und schnelle Durchführung)

-> gemeinsame, zentrale Datensammlung 

ENO und Landkreis können dies vermittelnd unterstützen
-> Hilfe bei Fördermittelbeantragung

-> Informationsbereitstellung

-> Auswahl und Kontaktmanagement mit externen Einrichtungen zur Durchführung der kommunalen Planung
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Strategieempfehlung Wasserstoff
Ergebnisse und Empfehlungenauf einen Blick

Fünf konkrete Wasserstoffvorhaben im 

Landkreis Görlitz bis 2030 mit einer 

Gesamtleistung von 35 MW

in Görlitz, Reichenbach, Zittau, 

Boxberg und Niesky 
Vier konkrete Wasserstoffnachfrager im 

Landkreis Görlitz bis 2030 mit einer 

Gesamtnachfrage von 120 Tonnen

Wasserstofferzeugungskosten sind bis 2030 zu 

hoch, um vom Modell ausgebaut zu werden. 

Bis zu 18,3 TWh an Stromexporten im 

Landkreis Görlitz bei Nutzung der 

kompletten EE-Potentiale im Landkreis zur 

theoretischen Erzeugung von Wasserstoff

Für eine erfolgreiche Energiewende ist vor allem die Erstellung eines Gesamtkonzepts 

für die Versorgung der Industrie mit Prozesswärme im Hochtemperaturbereich wichtig

Bis 2045 könnten etwa 335 GWh(6.500 Tonnen) Wasserstoff benötigt werden

Um den Prozess zu beschleunigen, sollten vor allem Elektrolyseure in Regionen mit 

vielen Industrien im Hochtemperaturbereich realisiert werden

Besonders hervorzuheben sind hierbei die Regionen um Ebersdorf-Neugersdorf, Görlitz, 

Zittau und Weißwasser

Besonders wichtig ist auch die 

Entwicklung einer integrierten 

Wasserstoffstrategie zur 

Versorgung dieser Standorte, bei 

denen verschiedene Transport-

und Speichermöglichkeiten 

verglichen werden

Wasserstoffbedarf und -herstellungspotential 

besteht im Landkreis Görlitz bis 2030?

Wasserstoffbedarf für die Dekarbonisierung von 

Hochtemperaturprozessen?

Erzeugungspotential Wasserstoff im 
Landkreis Görlitz? 
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Strategieempfehlung Wasserstoff
Ergebnisse und Empfehlungenauf einen Blick

Konkrete Handlungsempfehlungen:

Standortfrage gezielt adressieren

Identifizieren & Ausweisen besonders geeigneter Standorte,

Erzeuger, Versorger, Abnehmer an einen Tisch

"Ei-Henne-Hahn"-Problemaufbrechen: Angebot, Transport, Nachfrage

StandortbezogeneEntwicklung des Geschäftsmodells mit den Akteuren vor Ort um

im ersten Schritt lokale Demonstratoren umzusetzen

Politik in die Pflichtnehmen, um Fachkräftepotenzial und vorhandene Infrastrukturen im Sektor 
"Energie" auch im Rahmen des Strukturwandels erfolgreich zu nutzen.

Kommunikation von Genehmigungsverfahren und Voraussetzungen (z. B. Genehmigungsleitlinie)

Förderung für Pilotprojekte einfordern
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Zusammenfassung & Strategieempfehlungen/nächste Schritte 
Fokus Ausbau der Erneuerbaren Energien & Stromnetze (Voraussetzung für künftigen Wohlstand)

Namengebung auf der Karte entspricht dem Namen 
des zugeordneten Stromnetzknotens

ÁLändlicher Raum als idealer Partner für Energieverbrauchszentren 

Ą LK Görlitz bleibt bedeutender Energieexporteur

ÁKünftige EE-Stromproduktion im LK Görlitz sowohl für den steigenden Bedarf 

vor Ort als auch für den Industriepark Schwarze Pumpe nutzen (Sektorenkopplung)

ÁVoraussetzung ist schneller & vorausschauender Stromnetzausbau, ggf. durch 

EE-Projektentwickler (Einspeisenetzbis UW Hagenwerderoder UW Bärwalde)

ÁNächste Schritte:

ÁTechno-ökonomische Machbarkeit& mögliche Trassenverläufe für 

Einspeisenetz genauer untersuchen Ą EE-Projektentwickler, ENO

ÁDialogzw. ENO, EE-Projektentwicklern, ÜNB & VNB weiterführen

ÁαDatenschätzeά ŘŜǊ bŜǘȊōŜǘǊŜƛōŜǊ ϧ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎŦǀǊŘŜǊŜǊ ŘƛƎƛǘŀƭ ȊǳǎŀƳƳŜƴŦǸƘǊŜƴΣ ¢ǊŀƴǎǇŀǊŜƴȊ ŦǸǊ 

Kommunen & Investoren schaffen, Orientierung geben

ÁBürgerbeteiligung: kommunikativ sowie insb. finanziell & über günstige Strompreise
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Zusammenfassung & Strategieempfehlungen/nächste Schritte
Fokus Wasserstoff & Industrieansiedlungen (Neue Wertschöpfung, zukunftssicher)

(Strom)

ÁIntelligenteStandortwahl für Elektrolyseure mit der Nähe zu

ÁWärmesenken (Abwärmenutzung), 

ÁIndustrie- & Gewerbeparks (Hochtemperatur-Prozesswärme, Chemie, PtX),

ÁbestehendenKraftwerksstandorten (H2-Rückverstromung) sowie

Áausreichend Wasser.

ÁMehr energieintensive Industrien & energiewendekritische Branchen ansiedeln, um Grüne 

Energien so weit wie möglich regional zu verbrauchen & NNE zu senken

ÁNächste Schritte:

ÁAnschluss des LK Görlitz an H2-Netz prüfen (ĄMachbarkeitsuntersuchung)

ÁKooperationvon Wirtschaftsförderern, EVU/Netzbetreibern, Kommunen & Behörden 

intensivieren (auch landkreis- & länderübergreifend)

ÁGrüner Energieüberschuss als prominenter Teil der künftigen Standortvermarktung(auch 

international), digitale Transparenz herstellen
Namengebung auf der Karte entspricht dem 
Namen des zugeordneten Stromnetzknotens
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Zusammenfassung & Strategieempfehlungen/nächste Schritte
Fokus kommunale Wärmewende (Kern der Daseinsvorsorge = der Staat kümmert sich)

ÁKlimaneutraleFern- & Nahwärmenetze stark ausbauen (Verdreifachung bis 2045)

ÁKommunale Wärmepläne & integrierte Energiesystementwicklung 

als DIE Zukunftsaufgabe der nächsten Jahre verstehen 

ÁKommunalen Einfluss auf Energiesystementwicklung (wieder) stärken 

ÁStadtwerke müssen zentrale Akteure der regionalen Energiewende sein/werden

ÁAkzeptanz& gesellschaftlichen Zusammenhaltwiederherstellen bzw. stärken

ÁNächste Schritte: 

ÁErstellung Wärmetransformationspläne durch Stadtwerke/Fernwärmeversorger 

(BEW-Richtlinie) & Unternehmen der Region (EEW-Richtlinie)

ÁKommunale Wärmepläne (KWP) erstellen: 

ÁKommunalrichtlinie der NKI (100% Förderquote bis Ende 2023 für Kommunen aus 

Braunkohlerevieren, danach 80% Förderquote)

ÁGeplantesWärmeplanungsgesetz (WPG, Pflichtfür alle Kommunen >10.000 EW 

bis spätestens 31.12.2028)

Orte mit Wärmenetzen
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03 Vorstellung der Modelle
τ
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Vorstellung der Modelle
Verwendung von zwei Computer Modellen

R2EnSysMod:

- Lineares Optimierungsmodel
- Entstanden in langjähriger Forschungs- und Projektarbeit durch die BBHC (auf Grundlage des oemof

Frameworks*)

- Abbildung von Energieinfrastrukturen, Energieträgern und verschiedenen Technologien mit 
ökonomischer Optimierung

*https://oemof.org/

pandapower:

- pandapowerist eine open-source-Software zur Simulation und Analyse von Stromnetzwerken 
(www.pandapower.org)

- Die Software ermöglicht die Modellierung von Netzwerktopologien, Lastflüssen, Kurzschlüssen und 

Spannungsstabilität.
- pandapowerbietet eine umfangreiche Sammlung von Funktionen zur Berechnung von 

Netzwerkkenngrößen wie Spannungsprofilen, Leistungs- und Transormatorauslastungen
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Import Export

Bedarf Bedarf Bedarf

H2
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Vorstellung der Modelle
Verbindung der beiden Modelle im Projekt

H2

Im Modell abgebildete Cluster (Verdeutlichung 

auf den nächsten zwei Folien)
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R010 - Schleife

R050 - Mühlrose

R020 - Krauschwitz

R030 - Weißwasser

R040 - BoxbergR000 

Versorgungsgebiet

Ro1o - Schleife

Ro2o - Krauschwitz

Ro3o - Weißwasser

Ro4o - Boxberg

Ro5o - Mühlrose

HöS / HS

Vorstellung der Modelle
Clusterung des Landkreises im Modell

Á Zwei Netzeinspeisepunktewerden über 
unterschiedliche Stromnetzbetreiber versorgt

Á {ǘǊƻƳƴŜǘȊōŜǘǊŜƛōŜǊ ŦǸǊ αDǀǊƭƛǘȊ bƻǊŘά ƛǎǘ ŘƛŜ 
Mitteldeutsche Netzgesellschaft mbH (Mitnetz)

Á αDǀǊƭƛǘȊ bƻǊŘά ǾŜǊŦǸƎǘ ǸōŜǊ ŦǸƴŦ 9ƛƴǎǇŜƛǎŜǇǳƴƪǘŜΣ 

die im Modell separat betrachtet werden

05.10.2023Seite 28
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R160 - Niesky

R170 ς Horka *

R150 - Kodersdorf

R130 - Görlitz

R120 ς Görlitz Weinhübel

R110 ς Deutsch Ossig

R100 ς Hagenwerder

R140 ς Oppeln

R070 ς Bernstadt

R040 ς Hirschfelde

R090 ς Löbau

R020 ς Mittelherwigshof

R030 ς Zittau Nord

R010 ς Zittau Süd

R050 ς Großschönau

R060 ς Neueibau

R080 ς Friedersdorf

* Durch VNB geplant

Ro1o ς Zittau Süd

Ro2o - Mittelherwigshof

Ro3o ς Zittau Nord

Ro4o - Hirschfelde

R05o ς Großschönau

R06o ς Neueibau

R07o ς Bernstadt

R08o ς Friedersdorf

R09o ς Löbau

R10o ς Hagenwerder

R11o ς Deutsch Ossig

R12o ς Görlitz Weinhübel

R13o ς Görlitz

R14o ς Oppeln

R150 - Kodersdorf

R160 - Niesky

R170 ς Horka *

R000 

Versorgungsgebiet

HöS / HS

Vorstellung der Modelle
Clusterung des Landkreises

Á {ǘǊƻƳƴŜǘȊōŜǘǊŜƛōŜǊ ŦǸǊ αDǀǊƭƛǘȊ {ǸŘά ƛǎǘ SachsenNetzeGmbH
Á αDǀǊƭƛǘȊ {ǸŘά ǾŜǊŦǸƎǘ ǸōŜǊ мт 9ƛƴǎǇŜƛǎŜǇǳƴƪǘŜΣ ŘƛŜ ƛƳ aƻŘŜƭƭ 

separat betrachtet werden

05.10.2023Seite 29
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Cluster A Cluster B

Private Haushalte
Strombedarf pro Jahr [GWh]

Industrieller und Gewerblicher
Strombedarf pro Jahr [GWh]

Elektrifizierung, 

Elektromobilität

Vorstellung der Modelle
Strombedarfsprognose 2030

Einbindung neuer 

Anlagen

Im Modell werden zukünftige Trends und Entwicklungen abgebildet.
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Vorstellung der Modelle
Stromnetzanalyse im Basisjahr

05.10.2023 2022© Fraunhofer IEGSeite 31

Vereinfachte Modelldarstellung Strom

Höchst- zu Hochspannungsebene

«ōŜǊƎŀōŜǇǳƴƪǘ ŀƳ ¦ƳǎǇŀƴƴǿŜǊƪ α{ŎƘƭŜƛŦŜά

Betrachtung von Strom Im- und Export 

Import Export

Hochspannungsebene

Betrachtungsebene für die Stromnetzanalyse

Bestandsanlagen Stromerzeugung

Bedarf Bedarf Bedarf
Mittel - und Niederspannungsebene

Zusammengefasster Strombedarf

Erzeugung durch PV-Dachflächen

Basisjahr 2020-23

Im Modell wird vor allem die Hochspannungsebene dargestellt. Hier werden 

die Bestandsanlagen an den Umspannwerken und Netzknoten simuliert.
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Vereinfachte Modelldarstellung Strom

Höchst- zu Hochspannungsebene

«ōŜǊƎŀōŜǇǳƴƪǘ ŀƳ ¦ƳǎǇŀƴƴǿŜǊƪ α{ŎƘƭŜƛŦŜά

Betrachtung von Strom Im- und Export 

Import Export

Bedarf Bedarf Bedarf
Mittel - und Niederspannungsebene

Zusammengefasster Strombedarf

Erzeugung durch PV-Dachflächen

Zieljahr 2030

Hochspannungsebene

Betrachtungsebene für die Stromnetzanalyse

Einspeisung der EE-Anlagen (~ > 5 MWe)

H2

Vorstellung der Modelle
Stromnetzanalyse im Zieljahr

Im Zieljahr spielen auch Wasserstofferzeuger und Batterien eine Rolle.
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Vorstellung der Modelle
Modellierung der Wärmeversorgung

05.10.2023Seite 33

Á Vorhersage zur Wärmetransformation über das lineare Optimierungsmodell R2EnSysMod

Á Wärmebedarfe werden im Modell so versorgt, dass das Gesamtsystem ökonomisch 
optimiert ist (die günstigste Lösung wird am Ende vorgeschlagen)

Á Basis- und Zieljahr können unterschiedliche Technologien zum Erreichen der 
Energiebedarfe auswählen

Á Nicht nur Wärmebedarf wird optimiert, sondern Strom und Gas werden mit simuliert ς
dadurch wird das gesamte System betrachtet

Rahmenannahmen und Limitierung der Modellierung:

Å Große Flughöhe: keine Betrachtung von detaillierten Gas- und Wärmenetzinfrastrukturen
Å Keine individuelle Überprüfung der Prozesse in den Industrien
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Vorstellung der Modelle
Modellierung der Wärmeversorgung

05.10.2023Seite 34

Vereinfachte Modelldarstellung Wärmeversorgung

Zentrale Versorgungsebene

Wärmenetze (nicht immer vorhanden)

Dezentrale Versorgungsebene

Wärmetechnologien in Häusern

Bedarf Bedarf

Basisjahr 2020-23

Wärme 
<500 °C

Wärme 
<500 °C

Bedarf

Wärme 
>500 °C

Heiz- und 

Raumwärme:

Heizölkessel

Gasheizung

Biomassekessel

Wärmenetz

Gas KWK

Biomasse KWK

Gas Hochtemperatur
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Vorstellung der Modelle
Modellierung der Wärmeversorgung
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Vereinfachte Modelldarstellung Wärmeversorgung

Zentrale Versorgungsebene

Wärmenetze (nicht immer vorhanden)

Dezentrale Versorgungsebene

Wärmetechnologien in Häusern

Bedarf Bedarf

Zieljahr 2030

Wärme 
<500 °C

Wärme 
<500 °C

Bedarf

Wärme 
>500 °C

Heizölkessel

Gasheizung

Biomassekessel

Wärmenetz

Wärmepumpen

Gas KWK

Biomasse KWK

Geothermie

Gewässerwärmepumpe

Industrielle Abwärme

Gas Hochtemperatur (H2)

Elektrodenheizkessel

Biomasse Hochtemperatur
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04 Ergebnisteil 1
τ
Stromnetzanalyse
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Stromnetzanalyse
Hintergrund

Á Energiewende und Strukturwandel in der Oberlausitz ist Chance und Herausforderung
Á Die Nationale Energiewende und Ausbauziele erfordern einen beschleunigten Netzausbau, um EE-Projekte zu integrieren

Projektfragestellungen:
Å Erneuerbare Energien Ausbau im Landkreis Görlitz bis 2030?

Å Probleme bei der Umsetzung der geplanten Projekte? 

Å Wie viel der erzeugten erneuerbaren Energien werden lokal für das decken von Strombedarfen benötigt? Wie viel kann exportiert
werden?

Å Wie sind konkrete Netzausbaumaßnahmen zu bewerten?
Å Ist ein privatwirtschaftlicher Stromnetzausbau als sinnvolle Option (inkl. Kostenschätzungen)?

Å Wie sind Alternativen zum Stromnetzausbau (Elektrische Batterien und Wasserstoff) zu bewerten?
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Stromnetzanalyse
Hintergrund

Ergebnisdarstellung in drei Bereichen

EE-Ausbau und Ableitungen für den Netzausbau Betreiberkonzepte Alternativen zum konventionellen Netzausbau

Å Erneuerbare Energien Ausbau im Landkreis Görlitz bis 2030?
Å Probleme bei der Umsetzung der geplanten Projekte? 
ÅWie viel der erzeugten erneuerbaren Energien werden lokal 

für das decken von Strombedarfen benötigt? Wie viel kann 
exportiert werden?
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ÁBundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum 

Jahr2030 den Strom aus erneuerbaren Energien zu 
verdoppeln

ÁBis 2030 sollen mindestens 80 % des 
Stromverbrauchs in Deutschland aus erneuerbaren 

Energien stammen, das entspricht etwa 220 GW 

installierter Leistung

ÁHierzu gibt es eine Reihe an weiteren Gesetzen, wie:

- 5ŀǎ α²ƛƴŘ-an-Land-DŜǎŜǘȊά ŘŜǊ .ǳƴŘŜǎǊŜƎƛŜǊǳƴƎ 
verpflichtet bis 2032 2 % der Bundesfläche für 

Windenergie auszuweisen

- Für den PV-Ausbau gibt es die Ziele insgesamt 215 
GW im Jahr 2030 und 400 GW im Jahr 2040 zu 

erreichen

Quelle: Twitter.com

Stromnetzanalyse
EE-Ausbau (nationale Ziele)
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Áα²ƛƴŘ-an-Land-DŜǎŜǘȊά ŘŜǊ .ǳƴŘŜǎǊŜƎƛŜǊǳƴƎ ǾŜǊǇŦƭƛŎƘǘŜǘ ōƛǎ нлон н ҈ ŘŜǊ .ǳƴŘŜǎŦƭŅŎƘŜ ŦǸǊ ²ƛƴŘŜƴŜǊƎƛŜ ŀǳǎȊǳǿŜƛǎŜƴ
ÁHierbei haben verschiedene Bundesländer unterschiedliche Ziel; für Sachsen ergeben sich Ausbauziele von 2 % der Landesfläche 

schon bis 2027

ÁDie Flächenverteilung innerhalb der Länder, wird auf die einzelnen Kommunen nicht durch einen festen Schlüssel erzielt, sondern 
hängt von der Flächenvergabe (Vorranggebiete und lokalen Gegebenheiten ab)*

ÁPotentielle neue Anlagen, die in diesem Projekt betrachtet wurden ergaben sich aus Gesprächen mit lokalen Akteuren im Januar 
2023, der eigentliche Projektstatus dieser Projekte muss aber immer wieder abgefragt werden und kann sich regelmäßig ändern

Stromnetzanalyse
EE-Ausbau (Sachsen)

*Ausweisen des 2 % Ziels werden vom Rand Dresden bis Zittauer 
Gebirge gleich sein -> damit keine Teilregion bevorzugt wird
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Nationaler EE-Ausbau im Landkreis Görlitz

Windenergieanlagen:
Á Bis 2032 müssen 2 % der Landesfläche in Sachsen für Windkraft 

ausgeschrieben werden

Á Davon entfallen 42,3 km2 auf den Landkreis Görlitz, für etwa 845 MW 
installierte Leistung (Annahme zur Ausbauleistung pro Fläche: 20 MW/km2)

PV-Anlagen:
Á Keine so klare Zielvorstellung wie für Windenergieanlagen

Á Allgemeine PV-Ausbauziele auf nationaler Ebene könnten entsprechend der 

Fläche des Landkreis Görlitz für eine installierte Leistung von etwa 1.270 MW 
im Jahr 2030 und 2.362 MW im Jahr 2040 aufgeteilt werden 

Á Diese Leistung kann von PV-Dachflächen und von PV-Freiflächen erfüllt 

werden

Stromnetzanalyse
EE-Ausbau (nationale Ziele)

Durchschnittliche Leistung 

neuer Windenergieanlagen: 

3,5 - 7,0 MW
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Windenergieanlagen [MW]

Stromnetzanalyse
Geplante Wind- und PV-Anlagen im Landkreis Görlitz bis 2030

1117

Fehlend zum erreichender 
Ausbauziele

Konkret geplanter Zubau

Bestandsanlagen

209

209

591

Heute

0

2030

800*

PV-Freiflächen Anlagen [MW]

201 201

846

70

Heute 2030

*Mit diesen PV-Freiflächen 
Anlagen müssten zum Erreichen 
der Ziele min. 470 MW PV-
Dachflächen installiert werden
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Windenergieanlagen:

Á Nationales Ausbauziel für den Landkreis Görlitz: 

Windkraftanlagen auf 42 km2 für etwa 845 MW 

installierte Leistung

Á Bestandsanlagen im Jahr 2023 erreichen bereits eine 

Kapazität von 201 MW

Á Konkrete Projekte bis 2030: 10 Windparks mit 846 MW 

installierter Leistung. 

Á Es wurde von Landkreis Görlitz mündlich 

erwähnt, dass 271 MW nicht für die Nationales 

Ausbauziel anrechenbar ist

Á Fehlende Kapazität zum Erreichen der nationalen 

Ausbauziele:70 MW (in der Modellierung als 

zusätzliche Einspeisung am Umspannwerk Boxberg)

Á Gesamte neuinstallierte Kapazität bis 2030 von 916 MW 

im Modell

Stromnetzanalyse
Geplante Windkraftanlagen im Landkreis Görlitz

Nicht anrechenbar 

für EE-Ausbauziele

weiterer Ausbau ohne 

konkretes 

Projektvorhaben im 

Modell

Geplante Windparks in Einzeldarstellung
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Stromnetzanalyse
Geplante Windkraftanlagen im Landkreis Görlitz

Cluster Umspannwerk im Cluster Größe [MW]

1 Zittau Süd -

2 Mittelherwigshof -

3 Zittau Nord -

4 Hirschfelde -

5 Großschönau -

6 Neueibau 24

7 Bernstadt -

8 Friedersdorf -

9 Löbau -

10 Hagenwerder 114

11 Deutsch Ossig -

12 Görlitz Weinhübel -

13 Görlitz 20,4

14 Oppeln -

15 Kodersdorf 60,6

Cluster Umspannwerk im Cluster Größe [MW]

16 Niesky -

17 Horka 82,8

18 Boxberg 614,1

19 Mühlrose -

20 Weißwasser -

21 Krauschwitz -

22 Schleife -

Summe: 915,9
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Stromnetzanalyse
Geplante PV-Freiflächenanlagen im Landkreis Görlitz
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]PV-Freiflächen:

Á Nationales Ausbauziel für den Landkreis Görlitz: für 

Dach- und Freiflächen zusammen 1.270 MW im Jahr 

2030 (und 2.362 MW im Jahr 2040)

Á Bestandsanlagen im Jahr 2023 erreichen bereits eine 

Kapazität von 209 MW

Á Konkrete Projekte bis 2030: 13 Freiflächen Projekte mit 

591 MW installierter Leistung 

Geplante PV-Projekte in Einzeldarstellung
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Stromnetzanalyse
Geplante PV-Freiflächenanlagen im Landkreis Görlitz

Cluster Umspannwerk im Cluster Größe [MW]

1 Zittau Süd -

2 Mittelherwigshof -

3 Zittau Nord -

4 Hirschfelde 18

5 Großschönau -

6 Neueibau 1,36

7 Bernstadt -

8 Friedersdorf -

9 Löbau -

10 Hagenwerder 40

11 Deutsch Ossig -

12 Görlitz Weinhübel -

13 Görlitz -

14 Oppeln 30

15 Kodersdorf -

Cluster Umspannwerk im Cluster Größe [MW]

16 Niesky 48,9

17 Horka -

18 Boxberg 452,8

19 Mühlrose -

20 Weißwasser -

21 Krauschwitz -

22 Schleife -

Summe: 591,06
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Stromnetzanalyse
Strombedarf für Haushalte, GHD und Industrie
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Strombedarf [GWh] Strombedarf [GWh]

Basisjahr (2022/23) Zieljahr (2030)

HH, GHD, RLM E-Mob PtH H2 HH, GHD, RLM E-Mob PtH H2

Görlitz 
Nord

146 Autos 
vollelektrisch 

1.262, 
Hybrid-Autos 
4.401 (Stand 

Juni 2023)

38 0 197 14 59 31

Görlitz 
Süd

1.126 240 0 1.013 89 394 299

Gesamt 1.550 2.096

ÁStrombedarfe im Landkreis Görlitz steigen bis 2030 durch die Elektrifizierung von Verkehr und dezentraler 

Wärmeversorgung an
ÁStrombedarfsveränderungen auf der Nieder- und Mittelspannungsebene bis 2030:

- Private Haushalte (HH): Strombedarf (außer Wärme sinkt um 10 % durch Nutzung von effizienteren Elektrogeräten

- Power-to-Heat (PtH): Strombedarf steigt etwa um das Doppelte durch Nutzung von z.B. Wärmpumpen
- Elektromobilität (E-Mob): Zusätzliche 103 GWh Strombedarf für Elektromobilität im gesamten Landkreis

Darstellung der Endenergie
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Stromnetzanalyse
Stromerzeugung 2030

Görlitz Nord Görlitz Süd

Import 
(Entnahme aus HöS-Ebene)

Export 
(Ausspeisung in HöS-Ebene)

Strombedarf Elektrolyse

TWh

Ádie Strombedarfe steigen für 2030, können allerdings durch die Erzeugungsanlagen lokal versorgt werden

ÁErzeugungsanlagen generieren mehr Strom als lokal benötigt, sodass der Export aus dem Landkreis stark zunimmt

ÁStromnetzanalyse auf den nächsten Folien zeigt, das der Anstieg an Strom für die lokalen Stromnetze bedeutet

05.10.2023Seite 48
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Stromnetzanalyse
Benötigte Energieinfrastrukturen

Á EE-Anlagen brauchen einerseits kostenoptimalen und zeitnahen Anschluss an das Hochspannungsnetz (Anschlussleitung als Erdkabel)

Á Andererseits, auch auf der Hoch- und Höchstspanungsebene ist Netzausbau notwendig, um die neuen Strommengen zu transportieren

Netzverstärkungen auf der 

Hoch- und Höchstspannungsebene

Netzanschluss
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Netzverstärkungen auf der 

Hoch- und Höchstspannungsebene

Netzanschluss
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9ǊƎŜōƴƛǎǎŜ ŦǸǊ αDǀǊƭƛǘȊ bƻǊŘά

Darstellung rechts:

Á Derzeit belastet das Kraftwerk Boxberg die Höchstspannungsleitung

Wie ist der Netzzustand in 2030? Welcher Ausbau ist benötigt?

Á Rückbau des Kraftwerks Boxberg entlastet Stromnetz

Á Einbindung von Erzeugern und Verbrauchern in diesem Bereich bis 2030 

größtenteils unkritisch.

Stromnetzanalyse
Ergebnisse der Stromnetzsimulation

R010 - Schleife

R050 - Mühlrose

R020 - Krauschwitz

R030 - Weißwasser

R040 - Boxberg
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Netzverstärkungen auf der 

Hoch- und Höchstspannungsebene

Netzanschluss
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9ǊƎŜōƴƛǎǎŜ ŦǸǊ αDǀǊƭƛǘȊ {ǸŘά

Darstellung rechts:

Á Abbildung basiert auf Netzsimulation mit pandapower(stdl. Auflösung) in 
2030 (mit EE-Zubau, Zuwachs an Elektromobilität und Wärmepumpen)

Wie ist der Netzzustand in 2030? Welcher Ausbau ist benötigt?

Á Überlastung der Strecke Niesky-Hagenwerder (110 kV)

Å Durch Anschluss der EE-Anlagen: Überlastung des Umspannwerkes in 

Hagenwerder (380/110 kV)

Stromnetzanalyse
Ergebnisse der Stromnetzsimulation
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https://www.netzentwicklungsplan.d
e/sites/default/files/2023-
03/NEP_2037_2045_V2023_1_Entw
urf_Teil2_5.pdf

Netzverstärkungen auf der 

Hoch- und Höchstspannungsebene

Netzanschluss

NAP2019_ueberarbeitetes_Abschlussdokument (1).pdf

NAP2019 NEP2023

Welcher Ausbau ist geplant?

Verteilnetz nach NAP2019 (Hochspannungsebene)

Á Netzknoten Horka (110 kV), inkl. Netzausbau (NAP2019)

Á Netzausbau Hagenwerder ςNiesky (110 kV), Erweiterung um 400 MW

Á Hagenwerder HöS/HS-Übergabeumspannwerk

Transportnetzausbau nach NEP2023 (Höchstspannungsebene)

Á Einspeisepunkt Hagenwerder (380 kV), zusätzliche Platzierung und 

größerer Umbau (NEP2023)

Á Netzausbau Bärwalde ςHagenwerder mit Knoten in der Region 

Horka/Niesky/Rothenburg (380 kV) (NEP2023)

ĄDie meisten dieser Maßnahmen sind erst für den Zeitraum nach 2030 

geplant. Dies ist zu spät.

Stromnetzanalyse
Pläne der Netzbetreiber

Bärwalde

Hagenwerder

SuchraumHorka

Verteilnetzbetreiber ÜbertragungsnetzbetreiberVerteilnetzbetreiber

file:///C:/Users/tan39911/Downloads/NAP2019_ueberarbeitetes_Abschlussdokument%20(1).pdf
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Netzverstärkungen auf der 

Hoch- und Höchstspannungsebene

Netzanschluss

Netzausbaulösungen

Á Ausbau der Strecken 

Á Bärwalde ςHorka
Á Horka ςHagenwerder

Á Neuer 110kV Netzknoten in Horka

Á Ausbau/Neubau Umspannwerk Hagenwerder

Á 110 kV Leitung löst Netzprobleme -> nicht möglich, da Verteilnetze im 

Norden und Süden des LK Görlitz getrennt bleiben

Á 380 kV Leitung löst Netzprobleme -> Umsetzung nicht vor 2037

Á Weitere Lösung bis 2037 ->110 kV Leitung mit Anschlussleitungen als 

Einspeisenetz mit Anschluss an Bärwalde oder Hagenwerder

Á Ausbaubedarfdes Umspannwerksin Hagenwerder bleibt bestehen

Stromnetzanalyse
Netzverstärkung auf Hochspannungsebene
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Stromnetzanalyse
Hintergrund

Ergebnisdarstellung in drei Bereichen

EE-Ausbau und Ableitungen für den Netzausbau Betreiberkonzepte Alternativen zum konventionellen Netzausbau
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EE-Betreiberperspektive
Aktuelle Anschlusssituation für EE-Projekte

Á 41 % (7 von 17 neuen EE-Projekten) haben noch keinen 

gesichertenNetzanschlusspunkt

-> die Grafik zeigt den Anschluss zum derzeitigen Netz (ohne Ausbau)

Á Aktuell sind bis zu 300 km Anschlussleitungen geplant, die die finanzielle 
Machbarkeit der Projekte einschränken

-> der dargestellte Anschluss ist technisch nicht möglich, da die Netze die 
Strommengen nicht aufnehmen können

Netzverstärkungen auf der 

Hoch- und Höchstspannungsebene

Netzanschluss



Offen

Gesetzliche Anschlusspflicht für EE-Anlagen
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Regelungen nach §8ff. EEG

Á Unverzüglicher vorrangiger Netzanschluss auf geeigneter Spannungsebene mit kürzester Entfernung

Á Alternativ: ein technisch und wirtschaftlich günstigerer Netzverknüpfungspunkt

Á Anlagenbetreiber dürfen einen anderen Verknüpfungspunkt wählen, außer bei nicht unerheblichen resultierenden Mehrkosten 
des Netzbetreibers.

Á Anschlusspflicht auch dann, wenn Netzausbau erforderlich

Ҧ Anlagenbetreiber kann den Netzverknüpfungspunkt / Eigentumsgrenze zu seinem Ungunsten vorverlegen (zu einem weiter 

entfernten Anschlusspunkt auf derselben Spannungsebene oder auf eine höhere Spannungsebene).

Ҧ Weitergabe der resultierenden Mehrkosten des Anlagenbetreibers ist nicht ohne Weiteres gesichert.
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Einspeisenetz als Alternative für EE-Netzintegration
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Beispiele ausgewählter Vorreiter in Deutschland

Eckdaten zur ARGE-Netz GmbH & Co. KG

ÅGründung 2009, Sitz in Husum
ÅGegenstand des Unternehmens: 
α.ŜǘǊŜǳǳƴƎ Ǿƻƴ ǊŜƎŜƴŜǊŀǘƛǾŜƴ 9ƴŜǊƎƛŜ-
projekten sowie zugehöriger Infrastruk-
turmaßnahmen. Vorrangiges Ziel ist die 
Beratung, Planung, Errichtung und 
Verwaltung von Stromnetzen und das 
Betreiben dieser Anlagen sowie der An- und 
Verkauf von Erneuerbarer Energie, ώΧϐΦά
Å29 Gesellschafter 

(v.a. Bürgerenergiegesellschaften)

Eckdaten zur ENERTRAG Netz GmbH

ÅGründung 2006 in der Uckermark
ÅGegenstand des Unternehmens: 

Erzeugung und Verteilung von Energie 
sowie alle dazugehörigen Dienstleist-
ungen, die Planung, der Aufbau und der 
Betrieb elektrischer Netze und 
Umspannwerke, Ingenieurleistungen für 
Entwicklung, Planung und Bau von 
Energieanlagen und Kraftwerken sowie 
der Handel mit Energieanlagen und 
elektrischem Strom.

Eckdaten zur Energiequelle GmbH

ÅGründung 1997, Sitz in Bremen und 
Kallinchenbei Berlin
ÅGegenstand des Unternehmens: 

Die Planung, der Bau, der Erwerb, die 
Finanzierung, die Eigenkapitalbeschaf-
fung, die Verwaltung und der Betrieb von 
Anlagen zur Nutzung regenerativer 
Energien für die Gesellschaft oder für 
Dritte sowie der Verkauf oder die 
Vermietung bzw. Verpachtung der 
betriebsbereiten Anlagen und/oder die 
Veräußerung der erzeugten Energien

Quellen: ARGE Netz, ENERTRAG, Energiequelle, creditreform.de
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Rahmenbedingungen für Einspeisenetze
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Vergleich zu Netzen der allgemeinen Versorgung

Á Zulässiger Verzicht auf n-1-Sicherheit ermöglicht eine kostengünstigere Lösung

Á YƻǎǘŜƴǾƻǊǘŜƛƭ ƛǎǘ ƴƻǊƳŀƭŜǊǿŜƛǎŜ ōŜƛ άǎŎƘǿŀŎƘŜǊ bŜǘȊƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊ Ƴƛǘ ƎŜǊƛƴƎŜǊ Netzlastέ ƎŜƎŜōŜƴ

Á Genehmigungsrecht unterscheidet nicht zwischen Einspeisenetzen und Netzen der allg. Versorgung

Á Auch VNB können Einspeisenetze betreiben, allerdings bestehen dabei rechtliche Unsicherheiten

Quellen: Bons et al. (UBA), 2020, Fuchs & Pfeiffer (BTU), 2013, Bömer(ECOFYS), 2012
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Möglicher Trassenverlauf eines Einspeisenetzes (Luftlinie)
Privatwirtschaftliche Errichtung mit direktem Anschluss an Übertragungsnetz

Option 1: 380/110-kV nahe UW Hagenwerder Option 2: 380/110-kV Schaltwerk Bärwalde
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Investition in ein Einspeisenetz
Grobschätzung auf Basis von Literaturrecherche ςtechnische Netzplanung erforderlich

Quellen: 

NEP 2035/2045, 2023, 2. Entw.

Verteilnetzstudie Hessen

(BearingPoint & FhIEE), 2018

Fuchs & Pfeiffer (BTU), 2013

Vergleich mit Gesamtinvestition für Anschlussleitungen von EE-Anlagen

Aktuell Option 1 Option 2
ohne Netzausbau Hagenwerder Bärwalde

Anschlussleitungen (Luftlinie) [km] 300 109 74
Anschlussleitungen (mit Umwegen) [km] 390 141 96
Kabel MS [Mio. Euro/km] 0,2 0,2 0,2
Gesamtinvestition [Mio. Euro] 78 28 19

Option 1 Option 2
380/110-kV Hagenwerder 380/110-kV Bärwalde

a) Investition Kabel 110 kV [Mio. Euro] 95 98
110 kV-Leitung (Luftlinie) [km] 37 38
110 kV-Leitung (mit Umwegen) [km] 47 49
Kabel HS, 1-er, Land [Mio. Euro/km] 2 2

b) 110/30-kV Sammel-Umspannwerke [Mio. Euro] 45 45
c) 380/110-kV Verknüpfungspunkt [Mio. Euro] 60 60

Gesamtinvestition [Mio. Euro] 200 203
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Mögliche Betreiberkonzepte für ein Einspeisenetz

05.10.2023Seite 61

Privatwirtschaftliche Projektgesellschaft kann verschiedene Aufgaben übernehmen

Schlanker Betreiber Großer Betreiber Pachtmodell Netzverkauf

Planung

Finanzierung

Realisierung

Betriebsführung

Instandhaltung

Dienstleister VNB VNB

*Projektgesellschaft

Privatwirtschaftliche Errichtung und Betrieb
Privatwirtschaftliche Errichtung;

Betrieb durch VNB

Verpachtung

an VNB

Verkauf

an VNB

Dienst-

leister
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Chancen und Risiken eines privatwirtschaftlichen Netzausbaus
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Aufgabenumfang bestimmt Risiken bzw. Ansätze zur Risikominderung

Planung Finanzierung Realisierung Betriebsführung
Wartung u.

Instandhaltung

Koordinierte 

Kommunikation mit NB 

zu Anschlusskapazität;

Flächensicherung

Amortisationsrisiko

(bspw. Wegfall von EE-

Projekten)

Verkauf an VNB;

Langfristige vertragl. 

Bindung der Einspeiser;

Regelung zu 

Einspeiseentgelten

Haftung bei 

Netzausfällen wg. 

fehlender n-1-Sicherheit

Hoher Auftragsbestand, 

Material- und 

Personalmangel

Ggf. teilweise eigene 

Ausführung

Begrenzte 

Leitungskapazität; 

Drittzugang, insb. für 

neue EE-Anlagen

Abgleich mit 

Modellierungs-

ergebnissen;

Abstimmung mit NB

Ggf. niedrigere 

Finanzierungskosten bei 

kommunaler 

Beteiligung

Ggf. zusätzliche Wertschöpfung (soweit Ressourcen vorhanden)

Ggf. Betrieb durch VNB 
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Nächste Schritte aus EE-Betreiberperspektive
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Machbarkeitsstudie soll Folgefragen beleuchten und Handlungsempfehlung ableiten

Schlanker Betreiber Großer Betreiber Pachtmodell Netzverkauf

Planung

Finanzierung

Realisierung

Betriebsführung

Instandhaltung

ÁMangels Stromverbraucher ist die Investition in 
die 110 kV-Leitung aus Einnahmen aus 
Durchleitung zu refinanzieren ҦKostenverteilung 
über Einspeiseentgelte

ÁGeschäftsbedingungen von Dienstleistern
ÁEigene materielle u. personelle Ressourcen

ÁBehandlung unter 
Anreizregulierung 
(bspw. niedrigere 
Eigenkapitalverzinsung)

ÁBehandlung unter 
Anreizregulierung 
(insb. Genehmigung 
der Investitions-
maßnahme)

ÁEnge Abstimmung mit ÜNB und VNB, insb. zu 
Netzdimensionierung, Trassenführung und 
Netzverknüpfungspunkt

Trassenführung und Kostenschätzung auf Basis detaillierter Netzplanung

ÁEnge Abstimmung mit ÜNB zu Trassenverlauf und 
Ausführung des Netzanschlusses zwecks 
Kostenminimierung
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Stromnetzanalyse
Hintergrund

Ergebnisdarstellung in drei Bereichen

EE-Ausbau und Ableitungen für den Netzausbau Betreiberkonzepte Alternativen zum konventionellen Netzausbau
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Stromnetzanalyse
Batterien als Alternative zum konventionellen Netzausbau

Literaturzusammenfassung

Á Bis 2030 werden bereits 100 GWh an stationären Batteriespeichern nötig(Kurzstudie: Batteriespeicher an ehemaligen Kraftwerksstandorten (fraunhofer.de))

Á Einsatz von Batterien kann in Einzelfällen kosteneffizienter als ein Netzausbau im Verteilnetz sein, eine Kombination am 
kosteneffizientesten Agora_Speicherstudie_Web.pdf (agora-energiewende.de)

Á Speicherbedarf in Sachsen: 3,1 GW 2030 ; 5,3 GW 2045 (Kurzstudie: Batteriespeicher an ehemaligen Kraftwerksstandorten (fraunhofer.de)) 

Á Kostenschätzung: 700 MioϵκD²Ƙ (Kurzstudie: Batteriespeicher an ehemaligen Kraftwerksstandorten (fraunhofer.de))

Á Batteriespeicher an ehemaligen Standorten von fossilen oder Atomkraftwerken können bis zu 65 Prozent des bis 2030 in 

Deutschland benötigten Speicherbedarfsdecken.(Kurzstudie: Batteriespeicher an ehemaligen Kraftwerksstandorten (fraunhofer.de)) 

Fokus in dieser Studie:

Å Frage: Sollte eine Alternative zum Netzausbau geschaffen werden?

Å Einsatz von Batterien an ehemaligen Kraftwerkstandorten

Å Einsatz von Batterien im Kontext von neuen EE-Anlagen

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Fraunhofer-ISE-Batteriespeicher-an-ehemaligen-Kraftwerkstandorten.pdf
https://static.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2013/speicher-in-der-energiewende/Agora_Speicherstudie_Web.pdf
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Fraunhofer-ISE-Batteriespeicher-an-ehemaligen-Kraftwerkstandorten.pdf
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Fraunhofer-ISE-Batteriespeicher-an-ehemaligen-Kraftwerkstandorten.pdf
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Fraunhofer-ISE-Batteriespeicher-an-ehemaligen-Kraftwerkstandorten.pdf
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Stromnetzanalyse
Wasserstoff und Batterien als Alternative zum konventionellen Stromnetzausbau

Import Export

Bedarf Bedarf Bedarf

Durch neue Strom-
erzeugungsanlagen 
steigt Stromexport um 
über 70%

Infrastruktur muss angepasst werden, 
um die größeren Strommengen zu 
transportieren

Eigentliche lokale 
Stromversorgung

Stromexport in die 
Verteilnetzebene

Prognostizierte anteilige Nutzung des 
produzierten Stroms im Landkreis in 2030:

Was nutzt der Stromexport dem Landkreis Görlitz?

Negativ: hohe Kosten für den Netzausbau (z.Z. getragen von der lokalen 

Bevölkerung)

Positiv: EE-Ausbau fördert lokale Wertschöpfung, Stromnetzausbau um mehr 

als 60 ς100 % für ganz Deutschland nötig1,um Versorgungssicherheit in 

Deutschland zu gewährleisten 
1 BMWK-Langfristszenarien, https://www.langfristszenarien.de/enertile-explorer-de/

Sollte eine Alternative zum Netzausbau gefunden werden? -> Der Landkreis wird zukünftig mehr Strom exportieren als importieren.
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Stromnetzanalyse
Wasserstoff und Batterien als Alternative zum konventionellen Stromnetzausbau
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Basislast-Versorgung über 
Kohlekraftwerke

Spitzenlast über schnell 
reagierende Gasturbinen
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Basislast-Versorgung 
über Biomasse

Variable EE-Erzeugung mit 
Überkapazität

Alte Welt

Neue Welt

Problematik 
Dunkelflaute

Á Zukünftig versorgen Gebiete mit hoher EE-Erzeugung 

den Strombedarf in Gebieten mit geringer EE-

Erzeugung

Á Zukünftige Stromnetze müssen dafür ausgelegt sein, 

diese Verteilung zu gewährleisten

Der Stromexport ist nötig, um Versorgungsengpässe in Deutschland zu füllen.
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Stromnetzanalyse
Wasserstoff und Batterien als Alternative zum konventionellen Stromnetzausbau

Import Export

Bedarf Bedarf Bedarf

H2

Import Export

Bedarf Bedarf Bedarf

Durch neue Strom-
erzeugungsanlagen 
steigt Stromexport um 
über 70%

Infrastruktur muss angepasst werden, 
um die größeren Strommengen zu 
transportieren

Alternativ kann der Strom 
durch lokalen Mehrbedarf 
(z.B. Elektrolyseure) oder 
netzdienliche Batterien 
umverteilt werden

Á Auf Grund der beschriebenen Problematik ist es nicht empfehlenswert, wenn der gesamte generierte Strom lokal genutzt wird (z.B. zur 

Wasserstofferzeugung)

Á Batterien können lokal eingesetzt werden und dabei die Versorgungssicherheit weiter zu unterstützen (lokale, kurze Dunkelflauten können so 

überdauert werden
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Stromnetzanalyse
Großbatterien an ehemaligen Kraftwerksstandorten und als Teil von PV- und Windparkprojekten

Anwendung von Großbatterien im Stromsystem:

Á Energiehandelbezeichnet in erster Linie die in dieser Vorstudie beschriebene Bilanzierung von 

Erzeugung aus erneuerbaren Energien und Verbrauch. Für Batterien bietet sich ein Ausgleich von 

bis zu wenigen Tagen an, der z.B. über den Spotmarkt an der Europäischen Strombörse 

abgewickelt werden kann. 

Á Ausgleich Lastflüsse im Übertragungsnetz überlagert den zuvor genannten Ausgleich und kann 

bei einem Ungleichgewicht zwischen Regionen die temporäre Leitungsauslastung vermeiden. 

Hierbei handelt es sich um eine Netzdienstleistung. Eine Anwendung hiervon sind Netzbooster, 

die speziell im Fehlerfall eingreifen, bis andere Maßnahmen mit längerem Vorlauf aktiviert sind. 

Á Regelleistungfasst Marktprodukte zusammen, die die Vorhaltung von Regelleistung organisieren. 

Der Abruf geschieht je nach Zeitkonstante im Falle von Primärregelleistung automatisch anhand 

einer Frequenzkennlinie nach einer Aktivierung oder manuell, z.B. bei Tertiärregelleistung

Á Back-up Energy aus Großbatterien gewährleistet die Versorgungssicherheit der Haushalte vor Ort 

im Falle eines Netzausfalls 

Á Die Nutzung von Großbatterien ermöglicht es, die Abregelungvon erneuerbaren Energieanlagen 

zu vermeiden, indem überschüssige Energie effektiv gespeichert und zu Zeiten mit höherem 

Bedarf wieder abgegeben wird.
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Laut Studie des Fraunhofer ISE benötigt Sachsen eine Speicherkapazität von:

3,1 GWhin 2030 und 5,3 GWhin 2045.

Geplante Projekte der LEAG:

Á Zwei Batterien (Big Battery3 und 4, mit insgesamt 600 MW Kapazität) sind für das Kraftwerk 

Boxberg geplant

Á Boxberg ist am stärksten vom EE-Ausbau betroffen (bis 2030 insgesamt 1,067 MW neue Kapazität 

in Wind und PV-Anlagen)

Á Bereitstellung von Regelenergie an 50Hertz und Versorgungssicherheit

Stromnetzanalyse
Einsatz von Batterien an ehemaligen Kraftwerkstandorten

BigBatteryOberlausitz (~137 MWh)
Die Lithium-Ionenbasierte BigBatteryOberlausitz am Kraftwerksstandort Boxberg plant die LEAG
mit einer nutzbaren Speicherkapazität von 137 MWhfür das Jahr 2024

Aufbau eines Giga-Speichers (1000 MWh)
Weitere Redox-Flow-Batteriensind in Boxberg geplant
Unter geeigneten Förder- und Investitionsbedingungen könnten sie in der 2. Hälfte der 2020er 
Jahre an den Start gehen. Z.B. rund 500 MWh auf der Grundlage vonEisen-Redox-Flowin der 
Technologiepartnerschaft mit ESS Tech Inc.

Quelle: Energiespeicher für die Energiewende | BigBattery| LEAG

https://www.leag.de/de/gigawattfactory/bigbattery/eisen-redox-flow-batterien/
https://www.leag.de/de/gigawattfactory/bigbattery/
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Im Energiesystemmodell:

Á Der weitere Ausbau von Batterien im Modell kann optimiert 

werden (sowohl auf Ebene der Umspannwerke ς

Hochspannung, wie auf Ebene der Verbraucher ς

Mittelspannung)

-> Das Optimierungsmodell schlägt allerdings keinen Einsatz 

von elektrischen Batterien für 2030 vor (Grund dafür sind die 

hohen Kosten)

Aktuelle Batteriespeicher Projekte als Beispiel:
Á Batteriespeicher als Teil von neuen Wind- und PV Parks

Beispiel1: Statkraftbaut inZerbstPhotovoltaik-Projekt mit Batteriespeicher: 47 MW Solarpark kombiniert mit einem 16 

MW Batteriespeicher, der für 2h 14.000 Haushalte versorgen kann.

Beispiel2: EcoStorbaut einen Batteriespeicher in Förderstedt(bis 2025) mit rund 600 MWh Speicherleistung. (31.250 

Haushalte können für 24 Stunden mit Strom versorgt werden.) Kosten: 250 Mio Euro.

Zwei Möglichkeiten der Überprüfung dieser Optionen für den Landkreis Görlitz:
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Stromnetzanalyse
Standortanalyse für weitere Batterien im Landkreis Görlitz

Betrachtung der Netzentlastung

ÁPlatzierung von Speichersystemen als Komponente geplanter PV- und 

Windparks

ÁRaum Niesky und Horka könnte 110 kV Leistung entlasten

Hierbeierhält man grob mit einer Reduktion der Leistung von 70% der EE-

Anlage mit Anschluss Horka und Niesky, Kosten vonнмн aƛƻϵ ǳƴŘ 30 

aƛƻϵ mit der Annahme von 400Euro/kWh für Batteriespeichersysteme

Per Wiesner: Für mich nicht verständlich:
-> 30 Mio für Batteriespeichersysteme, ok, 
was sind die 212 Mio und was bedeutet 
"Reduktion von 70% der EE-Anlage"?

Todo Tanja

Erkläre ich gernenochmal im Dokument genauer, 

danach können wir das Ergebnis hier nochmal anders 

darstellen. (Tanja)
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Strategieempfehlung Stromnetzausbau
Ergebnisse und Empfehlungen auf einen Blick

Erneuerbare Energien Ausbau im Landkreis 

Görlitz bis 2030? EE-Ausbauplanung 

weitestgehend konform mit den nationalen 

Ausbauzielen.

EE-Ausbau im LK Görlitz bis 2030  

70 MW

846 MW

Fehlen zum 
Erreichen der 

nationalen 
Ausbauziele für 
Windenergie

Probleme bei der Umsetzung der geplanten Projekte? 

Viele geplante Anlagen finden keinen Netzanschluss. Der Stromnetzausbau 

geht schleppend voran und kann die geplanten Erneuerbare Energien-

Projekte nicht rechtzeitig in das Stromnetz integrieren. 

7
10Geplante 

Windenergieprojekte ohne 
Netzanschluss

Ҧ Kosten von etwa 200 Millionen Euro für das Errichten von Einspeisenetzen

Ҧ Nutzung von Batterien ausschließlich zur Netzentlastung ist wesentlich teurer, Mehrfachnutzung prüfen

ҦEnge Abstimmung mit ÜNB und VNB erforderlich:

Å optimale Trassenführung und Dimensionierung für Synergie mit Netzausbau

Å Übergabe privat errichteten Einspeisenetzes oder einzelner Netzbetriebsmittel an ÜNB bzw. 

VNB kann ggf. die Kosten mindern.

Å Rechtlicher Rahmen für die Übergabe ist genauer zu bewerten.

Ҧweiterführende Machbarkeitsstudie inkl. Detailplanung

Konkreten Netzausbaumaßnahmen?

Geplante Netzausbaumaßnahmen der Netzbetreiber lösen die Probleme.

ABER: Realisierung derzeit erst bis 2037 geplant

Dies ist zu spät, um die nationalen Erneuerbare Energien-Ziele zu erreichen.

Privatwirtschaftlicher Stromnetzausbau als sinnvolle Option (inkl. Kostenschätzungen)?

591 MW

Wind PV

geplant
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05 Ergebnisteil 2
τ
Wärmetransformation
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Wärmetransformation
Hintergrund

Erfolgreiche Energiewende nur mit 
Transformation desWärmesektors

Projektfragestellungen:

Å Veränderung der Wärmeversorgung für Haushalte, 
Gewerbe-Handel-Dienstleistung (GHD) und Industrie bis 
2030?

Å Wärmebedarfe: Raumheizung, Trinkwarmwasser, 
Prozesswärme

Å Endenergiebedarfe: Erdgas, Strom 
ό²ŅǊƳŜǇǳƳǇŜƴύΣ .ƛƻƳŀǎǎŜΣ CŜǊƴǿŅǊƳŜ ΧΚ

Å Einfluss auf die Entwicklung von Energieinfrastrukturen 
(z.B. Gasnetze)?

Endenergieverbrauch BRD (2020)
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Wärmetransformation
Vereinfachte Betrachtungsebenen für die Wärmeversorgung
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Zentrale Versorgungsebene = Wärmenetze

(BRD ~ 14 % der Wohnungen)

Dezentrale Versorgungsebene

Heizungsanlagen in Häusern,

Thermische Industrieprozesse

Zieljahr2030

Bedarf Bedarf

Heizwärme

Heizwärme

Bedarf

Prozesswärme 
>500 °C

Å Biomassekessel

Å Wärmepumpen

Å Gaskessel

Å Ölkessel

Å Χ

Å KWK (Gas,Biomasse, ...)

Å Geothermie

Å Gewässerthermie

Å Gaskessel

Å LƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜ !ōǿŅǊƳŜ Χ

ÅWasserstoff

ÅBiomethan

ÅErdgas

ÅElektrodenheizkessel

Modellierung nach Top-Down Ansatz:

Å keine detaillierte Betrachtung von Gebäuden und Infrastrukturen
Å keine individuelle Überprüfung der Prozesse in den Industrien



Offen

Wärmetransformation
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Schritt 1: Ermittlung der derzeitigen Bedarfe/
Technologien

Å Gemeindescharfe Betrachtung
Å Dezentrale Wärmeversorgung:

Å Felsmann-Studiea):
Flächenspez. Wärmeverbräuche, Anteile der Heizsysteme

Å Sächsische Gemeindestatistikb): Wohnflächen/Gebäudetypen
Å Zentrale Wärmeversorgung:

Å Informationen von Energieversorgern im
LK Görlitz zu Nah-/Fernwärmenetzen

Å Gewerbe-Handel-Dienstleistungen:
Å vergleichender Ansatz (Bezug: Haushalte)

Å Industrie:
Å Disaggregationvon für den LK bekannten Verbrauchsdaten 

anhand gemeindescharfer Umsatzzahlen

a) C. Felsmann, E. EckstädtΣ ǳƴŘ 5Φ YΦ wǸƘƭƛƴƎΣ α²ŅǊƳŜǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ŦǸǊ {ŀŎƘǎŜƴ ŀǳǎ ŜǊƴŜǳŜǊōŀǊŜƴ 
9ƴŜǊƎƛŜƴάΣ нлмп

b) Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Sächsische Gemeindestatistik 2021
URL: https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/SNHeft_mods_00023169


